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Lyhenteet 
BEV  Battery electric vehicle. Täyssähköauto. 
CCS Combined Charging System. Latausstandardi. Latausjärjes-
telmä mahdollistaa latauksen sekä vaihto- että tasavirralla. 
Käytössä USA:ssa ja Euroopassa. 
CHAdeMO Euroopassa käytössä oleva tasavirtakäyttöön soveltuva  
latausstandardi. 
EV  Electric vehicle. Sähköajoneuvo. 
HEV  Hybrdi electric vehicle. Ei ladattava hybridi.  
PHEV  Plug in hybrid electric vehicle. Ladattava hybridi. 
Latausasema Paikka, johon on asennettu kiinteästi verkkovirtaa hyödyn-
tävä järjestelmä, josta voidaan sähköajoneuvoa ladata. La-
tausasema on yhden tai useamman latauspisteen muodos-
tama kokonaisuus.  
Latauspiste Piste, josta sähköajoneuvoa voidaan ladata. Liitäntäpiste voi 
olla pistorasia tai pistoke. Se voi olla myös osa latausasemaa. 
Mennekes Tyypin 2 mukainen latauspistoketyyppi, joka on käytössä. Eu-
roopassa. 
Peruslataus  Maksimissaan 22 kW:n teholla tapahtuvaa latausta. 
Pikalataus Teholataus. Sähköauton suuritehoinen lataustapa. Lataus-
teho yleensä 50 kW. 
RFID Radio Frequency Identification eli radiotaajuinen tunnistus-
menetelmä, jota käytetään muun muassa sähköajoneuvojen 
latauspisteillä tunnistautumiseen ja latauksen maksamiseen.  
   
 
Taustajärjestelmä Latausjärjestelmän hallinnointityökalu, joka mahdollistaa 
muun muassa etähallinnan ja maksujen siirtämisen. 
Type 1  Tyypin 1 mukainen lataustyyppi. Amerikan ja Japanin mark-
kinoilla käytettävä latausjärjestelmätyyppi.  
Type 2  Tyypin 2 mukainen lataustyyppi. Euroopan markkinoilla käy-
tettävä latausjärjestelmätyyppi. 
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1 Johdanto 
Sähköautojen suosio on kasvanut maailmanlaajuisesti viime vuosina. Pohjoismaista eri-
tyisesti Norja on edelläkävijä sähköautoilussa. Norja tarjoaa sähköautojen käyttäjille eri-
laisia etuja kuten veroedun, ilmaisia pysäköintipaikkoja, vapautuksia tietulleista ja muista 
tienkäyttömaksuista. Norjassa onkin myös maailmanlaajuisesti katsottuna neljänneksi 
eniten sähköautoja. Norjan edelle menevät vain Yhdysvallat, Kiina sekä Japani. [1] 
Suomessa sähköautojen määrä on lisääntynyt joka vuosi. Trafin tilastojen mukaan. säh-
kökäyttöisten henkilöautojen määrä on melkein 37-kertaistunut 6 vuodessa vuoteen 
2016 mennessä. Kun vuoden 2010 lopussa sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä oli 
vain 23, vuoden 2016 lopussa sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä oli kasvanut jo 
844 autoon. [2] 
Suomessa sähköautojen yleistymistä hidastavat pääasiassa niiden kallis hinta ja lyhyt 
toimintasäde, jotka johtuvat pääasiassa akkuteknologiasta. Myös vielä varsin harva la-
tausverkosto on monille syy olla ostamatta sähköautoa. Kattavan latausverkoston tar-
peeseen onkin herätty vasta viime vuosina ja erityisesti pikalatauspisteiden rakentami-
selle suurien valtateiden varrelle on tarvetta. Harva latausverkko rajoittaa sähköauton 
käyttöä esimerkiksi mökkireissuilla, jos matkan varrella ei ole tarpeeksi latausasemia ja 
akun varaus ei ole riittävä koko matkalle. Lisäksi moni ei halua odottaa montaa tuntia 
auton latautumista latauspisteillä, jos tarjolla ei ole pikalatauspisteitä. Akkuteknologian 
kehittyessä ja hintojen tullessa alas sekä pikalatausverkoston laajentuessa lisääntyy var-
masti ihmisten halukkuus hankkia sähköauto.  
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2 Sähkö- ja hybridiajoneuvot 
Markkinoilla on täyssähköajoneuvoja sekä eri voimalähteillä toimivia hybridiajoneuvoja. 
Yleisin hybridiautojen voimanlähde on sähkö- ja polttomoottorin yhdistelmä. Suomessa 
ladattavia hybridihenkilöautoja oli 31.12.2016 liikennekäyttöön rekisteröitynä 2441 kap-
paletta, kun täyssähköautoja oli 844 kappaletta (kuva 1). [2]  
 
Kuva 1. Suomessa liikennekäytössä olevat täyssähkö-, ladattavat hybridi-, bensiini- ja diesel-
henkilöautot vuonna 2016. [2] 
Hybridiautot ovat siis ainakin tällä hetkellä suositumpia kuin täyssähköautot. Tämä joh-
tunee siitä, että hybridejä voidaan myös käyttää polttomoottorin voimin eikä autoa tällöin 
tarvitse pysähtyä lataamaan vaan matkaa voidaan jatkaa polttomoottorin voimalla. Täys-
sähköautojen määrän ennustetaan kasvavan akkuteknologian kehittyessä ja halventu-
essa sekä sähköautojen tarjonnan lisääntyessä. [13] 
2.1 Täyssähköajoneuvot 
Täyssähköajoneuvojen voimanlähteenä toimii sähkömoottori, joka saa sähköenergiansa 
akuista. Auton akut ladataan ulkoisesta energianlähteestä kuten latauspisteen kautta 
sähkönjakeluverkosta. 
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Täyssähköautojen toimintasäde on vielä suhteellisen lyhyt. Tällä hetkellä pisimmän toi-
mintamatkan tarjoavat Teslan sähköautot, joiden luvataan kulkevan yhdellä latauksella 
jopa yli 500 kilometriä. Toimintamatkaan toki vaikuttavat monet tekijät kuten sää ja ajo-
tyyli. Akkujen ja tekniikan kehittyessä myös toimintamatka kasvanee merkittävästi jo lä-
hivuosina. Akkujen hinnat ovat laskeneet 6 vuodessa 1 000 dollarista kilowattitunnilta 
227 dollariin kilowattitunnilta. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on todennut, että akkujen 
hinnat saattavat pudota jopa 100 dollariin kilowattitunnilta jo vuoteen 2020 mennessä. 
[5] Tämä tiputtaisi sähköautojen hintaa merkittävästi ja vauhdittaisi sähköautojen yleis-
tymistä.  
2.2 Hybridiautot 
Hybridiautot yhdistävät tavallisesti vähintään kaksi eri voimanlähdettä yhteen. Voiman-
lähteitä käytetään samaan aikaan tai erikseen ja niitä voidaan toimintatavasta riippuen 
ladata ulkoisella energialähteellä. Toimintatapa riippuu käytetystä tekniikasta. Hybridi-
tekniikoita on erilaisia, mutta sähkömoottoria yhtenä voimanlähteenä käyttäviä ovat täys-
, rinnakkais-, sarja- ja ladattavat hybridit. [4] 
Täyshybridi toimii ensisijaisesti pelkällä sähkömoottorilla ja käyttää polttomoottoria tois-
sijaisena energianlähteenä, kun akkujen varaus on laskenut liian alas. Täyshybridit ke-
räävät usein myös jarrutusenergian talteen varastoimalla energian akkuihin. Täyshybri-
deitä on saatavilla myös ladattavina ns. plug-in-malleina eli ladattavina hybrideinä, joiden 
akkuja voidaan polttomoottorin lisäksi ladata verkkovirralla. Ladattavissa hybridiautoissa 
akkukapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin tavanomaisessa hybridiautossa. La-
dattavissa hybrideissä on latauspistoke, joten akkujen lataaminen onnistuu verkkovir-
ralla.  
Rinnakkaishybrideissä sähkö- ja polttomoottori toimivat yhdessä auton voimanlähteinä. 
Automallista riippuen moottoreista toinen tai molemmat liikuttavat autoa yhtäaikaisesti. 
Nelivetohybridimalleissa on tyypillisesti jaettu sähkö- ja polttomoottori etu- ja taka-akse-
leille, jolloin voidaan käyttää vain toista voimanlähdettä ajossa. Esimerkiksi sähkömoot-
tori voi olla kytkettynä taka-akselille ja polttomoottori etuakselille, jolloin puhtaassa säh-
kökäytössä auto toimii takavetoisena, ja etuvetoisena, kun käytetään pelkästään poltto-
moottoria. Nelivetokäytössä kytketään sekä polttomoottori että sähkömoottori käyttöön 
samanaikaisesti. 
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Sarjahybrideissä sähkömoottori liikuttaa autoa ja polttomoottorin tehtävä on tuottaa säh-
köä. Tällaisissa autoissa polttomoottori voidaan sijoittaa vapaammin, sillä se ei ole me-
kaanisesti yhteydessä vetäviin pyöriin.  
3 Sähköautojen latausta ohjaavat säädökset ja suositukset 
3.1 Jakeluinfradirektiivi 2014/94/EU 
EU:n asettama jakeluinfradirektiivi 2014/93/EU tuli voimaan lokakuussa 2014. Sen mu-
kaan EU:n jäsenmaiden tuli muun muassa laatia 18.11.2016 mennessä kansallinen toi-
mintakehys vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta. [23] Direktiivin yhtenä tarkoi-
tuksena on myös yhtenäistää sähköautojen lataustapa sekä pistoke koko Euroopassa. 
18.11.2017 alkaen julkiset vaihtovirtalatauspisteet on varustettava yhteensopivuuden 
varmistamiseksi vähintään standardin 62196-2 mukaisella tyypin 2 pistokkeella tai pisto-
rasialla. Pistoketyyppi tunnetaan myös nimellä Mennekes. (Kuva 2.) 
 
 
Kuva 2. Kuvassa tyypin 2 mukaisen pistokkeen naaras- ja uros-liittimillä. Pistoke sisältää kolme 
vaihejohdinta, nolla- sekä suojajohtimen. Lisäksi pistokkeessa on kaksi signaalijohdinta. Pis-
toke tunnetaan myös nimellä Mennekes. [19] 
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Suomessa laadittiin jakeluinfradirektiivin pohjalta kansallinen ohjelma, jonka valtioneu-
vosto hyväksyi 26.1.2017. Ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi saada 20 000 sähköau-
toa liikenteeseen vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä määrän toivotaan 
olevan vähintään 250 000. Julkisia latauspisteitä tulisi olla vuonna 2020 vähintään 2 000 
kappaletta ja vuonna 2030 vähintään 25 000 kappaletta. Latauspisteiden rakentamisen 
olisi tarkoitus tapahtua pääasiassa markkinaehtoisesi mikä tarkoittaa sitä, että julkisen 
latausinfran rakentajina toimisivat muun muassa energiayhtiöt ja muut kaupalliset toimi-
jat kuten kauppakeskukset. Rakentamista on ohjelman mukaan tarkoitus kuitenkin tukea 
valtion myöntämillä tuilla. [17]  
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 30.1.2017 päätöksellään DNro 609/521/2016 tukea 
4,8 miljoonaa euroa sähköautoautojen julkisen latausverkoston rakentamiseen. [3] Tar-
koituksena on kolminkertaistaa nykyinen latausverkosto vuosina 2017-2019. Tuki on tar-
koitettu julkisien latauspisteiden rakentamiseen ja puolet tuesta on varattu pikalatausjär-
jestelmien rakentamiseen, joita halutaan enemmän erityisesti pääteiden varsille. Tuki 
kattaa 35 % pikalatausjärjestelmien investoinneista ja 30 % normaalien latauspisteiden 
kuluista. Jos tuen hakijalla on aikomus hankkia sekä pikalatauspisteitä että normaaleja 
latauspisteitä, tuki myönnetään pienemmällä normaalilatauksen tukiprosentilla. 
Tukea voivat hakea yritykset, joiden on tarkoitus hankkia ja asentaa latauspisteitä sellai-
selle alueelle, josta kaikkien sähköautoilijoiden on sitä mahdollista käyttää. Latauspistei-
den tulee siis olla osa julkista latausverkostoa. Latauspisteet, jotka ovat asuntojen ja 
työpaikkojen yhteydessä, eivät yleensä ole julkisia latauspisteitä. Yritys, joka hakee tu-
kea ja hankkii latauspisteitä, on velvollinen ostamaan latauspisteet itselleen ja operoi-
maan niitä vähintään viiden vuoden ajan. Yritys ei saa myydä tai muuttaa niiden käyttö-
tarkoitusta tänä aikana. Yritys voi voi kuitenkin itse päättää paljonko se veloittaa lataa-
misesta. 
Tukea hakevan yrityksen pitää olla rekisteröitynyt energiatuen piiriin, jotta tukea voidaan 
myötää. Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä rekisteröintilomake sivustolla www.la-
taustuki.fi. Energiainvestointituen ehtojen tulee täyttyä, jotta hakemus tuesta hyväksy-
tään. Tuen ehdot on annettu valtioneuvoston asetuksessa 145/2016. Myönnetty tuki voi-
daan käyttää seuraaviin kustannuksiin: 
 laitehankintoihin ja asennukseen sekä niistä mahdollisesti aiheutuviin korjaus- 
ja muutostyökustannukset 
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 valvontaan sekä rakennustöihin kuten maanrakennustöihin 
 laitteiden käyttöönottotöihin ja käyttöhenkilökunnan kouluttamiseen 
 maa-alueiden hankinnasta aiheutuviin kuluihin, jos niiden osuus on enintään  
10 % kokonaiskustannuksista 
 jakeluverkkoyhtiön liittymismaksusta ja sähköjohtojen rakentamisesta aiheutu-
viin kustannuksiin. 
Tuen piiriin eivät kuulu rakennusaikaiset korot tai mahdolliset hankinnoista ja asennuk-
sista koituvat arvonlisäverot. Tukea ei myönnetä latausjärjestelmille, jotka asennetaan 
maatalouskiinteistöön, asuinrakennukseen tai kotitalouteen. [14] 
3.2 Energiatehokkuusdirektiivi 
EU:n komissio on laatinut ehdotuksen energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta, joka 
koskisi myös sähköautojen latausta. Muutosehdotuksessa esitetään, että uusiin sekä 
laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, tulisi pysäköin-
tipaikat varustaa sähköautojen latauspistevalmiuksin. Ehdotus sisältää myös vaatimuk-
sen, jonka mukaan 1.1.2025 lähtien jokaisen rakennuksen joka kymmenes pysäköinti-
paikka tulisi olla varustettu hintasignaalin mukaan toimivin sähköauton latauspistein. 
Edellä mainittu vaatimus koskisi uudis- sekä korjausrakentamiskohteita poisluettuna 
asuinrakennukset. 
Direktiivi on tällä hetkellä käsiteltävänä eduskunnassa, jossa pohditaan miltä osin direk-
tiiviä sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä. Jos direktiivi tulee esitetyn mukaisena 
täytäntöön, koskisi se vuosittain noin 2 500:aa rakennusta sisältäen uudis- ja korjausra-
kennukset. [8] 
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3.3 SFS 6000 -pienjännitestandardi 
Pienjännitestandardin osassa 7-722 on määritelty suosituksia sähköajoneuvojen lataus-
järjestelmien toteutukseen. Pienjännitestandardi on uudistumassa, ja se on ollut lausun-
tokierroksella 17.2.2017 asti. Pienjännitestandardin uudistetun version on tarkoitus tulla 
voimaan syksyllä 2017. Uudistettu standardi ottaa kantaa edellistä painosta tarkemmin 
muun muassa sähköautojen latausjärjestelmiin. Sitä on täydennetty muun muassa EU:n 
jakeluinfradirektiivin 2014/93/EU mukaiseksi. [6, s. 41.] 
Standardi määrittelee ulos sijoittavan latauspisteen kotelointiluokaksi vähintään IP 44. 
Liitäntäpisteet tulee suojata mekaaniselta vahingoittumiselta vähintään keskimääräistä 
iskua (AG2) vastaan. Tämä voidaan toteuttaa valitsemalla asennuspaikka ja asento si-
ten, että todennäköiset iskut vältetään. Liitäntäpiste voidaan myös suojata erillisellä me-
kaanisella suojalla tai käyttää koteloa, joka täyttää vähintään luokan IK08 mukaisen ul-
koisen iskun. Uudistetussa standardissa kotelon luokitusta on ehdotettu alennettavaksi 
luokan IK07 mukaiseksi, mikäli liitäntäpiste sijaitsee paikassa, johon pääsy on rajoitettu 
kuten esimerkiksi yksityisellä pysäköintialueella. Julkisilla paikoilla kuten kadunvarsilla ja 
pysäköintialueilla, jonne pääsyä ei ole erikseen rajoitettu, koteloinnin tulisi uuden ehdo-
tuksen mukaan olla luokan IK10 mukainen. Pistorasian alimman osan korkeuden tulisi 
olla 0,5-1,5 metrin korkeudella maasta. Sijoituksessa on hyvä ottaa huomioon myös lu-
men kasaantuminen, jolloin se kannattaa olosuhteiden mukaan sijoittaa tarvitessa kor-
keammalle. Jokainen latauspiste tulee suojata omalla vikavirtasuojalla ja jokainen la-
tauspistettävä syöttävä piiri on suojattava omalla ylivirtasuojalla. Lisäksi on suositeltavaa 
käyttää ylijännitesuojia etenkin, jos sähköliittymä on ilmajohtoverkon alueella. [7, s. 521–
526.] 
Päivitettyyn standardiin on lisätty jakeluinfradirektiivissä mainittu vaatimus, jonka mu-
kaan julkiset normaalitehoiset enintään 22 kW:n ja suuritehoiset yli 22 kW:n vaihtosäh-
kölatausasemat tulee varustaa standardin SFS-EN 62196-2 mukaisella latauspistok-
keella tai pistorasialla. Lisäksi latausasemat voidaan varustaa standardin SFS-EN 
60309-2 mukaisella teollisuuspistorasialla sekä standardin SFS 5610 mukaisella kotita-
louspistorasialla esimerkiksi autolämmitystä varten. Kotitalouspistorasia tulee olla aika-
ohjattu tai sen virta tulee olla rajoitettu riittävän alhaiseksi, esimerkiksi 8 ampeeriin, jos 
sitä aiotaan käyttää jatkuvasti. 
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Kuva 3. Kuvassa keskellä standardin SFS-EN 62196-2 mukainen tyypin 2 Mennekes-pistoke. 
Tyypin 1 ja 2 mukaiset Yazaki ja Scame -pistokkeet eivät ole käytössä Euroopassa. 
[20, s. 159] 
 
Kuva 4. Kuvassa vasemmalla standardin SFS-EN 60309-2 mukainen 1-vaiheteollisuuspistora-
sia [21] ja oikealla standardin mukainen 3-vaiheteollisuuspistorasia. [22] 
 
Tasasähkölatausasemat tulee varustaa vähintään standardin SFS-EN 62196-3 mukai-
sella latauspistokkeella [18, s. 3.]. Tällaisia pistokkeita ovat CCS Combo 2 -latauspistoke 
sekä CHAdeMO -latauspistoke. (Kuva 5.)  
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Kuva 5. Standardin SFS-EN 62196-2 mukaiset Euroopassa käytössä olevat CHAdeMO- ja CCS 
Combo 2 -pistokkeet. Combo 1 -pistoke ei ole standardoitu Euroopassa käytettäväksi.  
[20, s. 162.] 
3.4 OCPP-protokolla 
OCPP eli Open Charge Point Protocol on avoin kommunikointiväylä, jonka tarkoituksena 
on mahdollistaa eri valmistajien latausjärjestelmien ja niiden ylläpitoon tarkoitettujen 
taustajärjestelmien kommunikointi keskenään. OCPP-standardoidut järjestelmät ovat 
lähtökohtaisesti yhteensopivia toistensa kanssa, joten latausjärjestelmien omistajat eivät 
ole yhden toimittajan varassa, mikäli latausjärjestelmään joudutaan lisäämään tai vaih-
tamaan latauspisteitä. OCPP-yhteensopivuus helpottaa myös laajojen latauskokonai-
suuksien hallintaa, sillä vaikka latausasemat olisivat eri valmistajien toimittamia, voidaan 
niitä hallita yhden taustajärjestelmän kautta keskitetysti. Uusin versio 2.0 OCPP-proto-
kollasta julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä. [24]  
4 Sähköautojen lataaminen 
4.1 Lataustavat 
Lataustavat jaotellaan neljään eri tapaan. Lataustavat 1 ja 2 koostuvat perinteisestä pis-
torasiasta, ja lataus tapahtuu suoraan sähköverkosta ilman älyä. Lataustavat 3 ja 4 vaa-
tivat erillisen sähköautoille suunnitellun latauspisteen. Lataustavat 3 ja 4 mahdollistavat 
ohjauksen ja tiedonsiirron ajoneuvon ja latauspisteen välillä. (Kuva 6.) 
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Kuva 6. Kuvassa esitetty alueelliset erot latauspistokejärjestelmissä lataustapojen 2, 3 ja 4 vä-
lillä. Euroopassa käytetään tyypin 2 lataustapaa. [16] 
4.1.1 Lataustapa 1 
Lataustapa 1 on ns. hidasta latausta eikä se vaadi erillistä latauslaitetta. Sähköajoneu-
von lataukseen käytetään syöttöpuolelta mitoitusvirraltaan enintään 16 A:n ja syöttöjän-
nitteeltään korkeintaan 250 V:n yksivaiheista, standardin SFS 5610 mukaisia pistorasi-
oita tai korkeintaan 480 V:n kolmivaiheista, standardin SFS-EN 60309-3 mukaista pisto-
rasiaa. [7, s. 522.] Lataustapa 1 on käytännössä kevyiden sähköajoneuvojen lataamista. 
4.1.2 Lataustapa 2 
Lataustavassa 2 syötönpuolella mitoitusvirta on enintään 32 A ja syöttöjännite yksivai-
heisena korkeintaan 250 V ja kolmivaiheisena korkeintaan 480 V. Latausteho on 1,8–11 
kW. Lataaminen tapahtuu lataustavan 1 mukaisesti, joko standardoidulla yksivaiheisella 
tai kolmivaiheisella pistorasialla. [7, s. 522.] Standardin SFS 5610 mukaista kotitalous-
pistorasiaa sähköajoneuvon lataamiseen käytettäessä tulee lataus rajoittaa edellä mai-
nitusti 8 ampeeriin.  
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Lataustapaa 2 käytetään pääasiassa kotitalouksissa tapahtuvissa latauksissa ja siksi 
sitä kutsutaan myös nimellä kotitalouslataus. Kotitalouslatauspistettä hankittaessa tulee 
tietää oman auton pistoketyyppi. Vaikka EU on standardoinut Mennekes-pistoketyypin 
Euroopassa käytettäväksi, on Suomessa myytävissä autoissa silti eroja latausstandar-
deissa ja pistoketyypit näin ollen vaihtelevat autotyypeittäin. 
4.1.3 Lataustapa 3 
Lataustapa 3, nk. peruslataus, on suunniteltu erityisesti sähköajoneuvojen latausta var-
ten ja se mahdollistaa tiedonsiirron väylässä latauspisteen ja ajoneuvon välillä, jolloin 
kuormitusta voidaan ohjata älykkäästi. Latausteho on tyypillisesti 11–22 kW ja latausvirta 
enintään 63 A. Pistorasiana ja latauspistokkeena käytetään kolmivaiheista pistorasiaa ja 
latauspistoketta, jotka ovat standardin EN 62196-2 mukaisia. Pistoketyyppinä Suomessa 
on käytössä eurooppalainen tyypin 2 mukainen Mennekes-pistoketyyppi (kuva 7). Tyypin 
2 pistoke mahdollistaa jännitteenä syöttämisen 230 voltista 400 volttiin. Lisäksi pistoke 
sisältää liittimet datan siirtoa varten. Johdossa liittimet ovat kummastakin päästä saman-
laiset, ja pistokkeen kautta on mahdollista siirtää sähköä autosta jakeluverkkoon Muita 
pistoketyyppejä ovat tyypin 1 Yazaki- sekä tyypin 3 Scame-pistokkeet (kuva 7). Tyypin 
3 pistoke ei ole käytössä Suomessa. [18] 
 
 
Kuva 7. Vasemmalla yksivaiheinen tyypin 1 Yazaki-latauspistoke ja oikealla tyypin 2 Mennekes-
latauspistoke, joka mahdollistaa latauksen joko 1- tai 3-vaiheisesti.  [11] 
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4.1.4 Lataustapa 4 
Lataustapa 4 on pikalatausta tasasähköllä. Lataamiseen käytetään ajoneuvon ulkopuo-
lista tasasuuntaajaa, joka sijaitsee latausasemassa. Laturi syöttää suoraan tasasähköä 
ajoneuvolle lataustehon ollessa tyypillisesti 22–50 kW. Lataustapa 4 sisältää ohjaustoi-
minnot latausjärjestelmän ja ajoneuvon latauslaitteen välillä, mikä mahdollistaa tiedon-
siirron latausaseman ja ajoneuvonvälillä. Käytettävä pistorasia ja pistoketyyppi ovat 
standardin EN 62196-3 tai CCS-standardin mukaisia. Pistoketyyppeinä käytetään tällöin 
standardin EN 62196-3 mukaista CHAdeMO- tai CCS-pistoketta (kuva 8). Latausasema 
on varustettu kiinteällä latausjohtimella ja yleensä latausasema sisältää sekä CHA-
deMO- että CCS-malliset pistokkeet. [18, s. 2–3] 
 
Kuva 8. Vasemmalla CHAdeMO-latauspistoke ja oikealla CCS Combo 2 -latauspistoke. [11] 
Pikalatausasemia on Suomessa vielä suhteellisen harvassa paikassa. Pääasiallisesti 
niitä on asennettu huoltoasemille suurimpien teiden varsille ja suurimpiin kaupunkeihin. 
Pikalatausasemat ovat huomattavasti kalliimpia kuin lataustavan 2 ja 3 mukaiset kotita-
lous- ja asiointilatausasemat. 
4.2 Älykäs lataus 
Älykkäät latauspisteet kykenevät kommunikoimaan auton kanssa. Lataus voidaan esi-
merkiksi katkaista, kun akku on täynnä tai kun havaitaan vika. Lisäksi lataus voidaan 
käynnistää etänä tiettynä ajankohtana. Älykkäät latausjärjestelmät mahdollistavat myös 
kuormituksen jakamisen automaattisesti eri latauspisteille. Älykkäät latausjärjestelmät 
mahdollistavat myös sähköautojen liittämisen osaksi smart gridiä, jolloin sähköautot voi-
vat varastoida sähköä ja luovuttaa sitä takaisin verkkoon, kun kulutus on huipussaan. 
Sähköautoja voidaan ladata silloin, kun kulutus on alhaisimmillaan, jolloin sähkön hinta 
on myös yleensä halvimmillaan.  
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4.3 Ohjaus ja maksaminen 
Latausjärjestelmien yleisimmät tunnistustavat ovat RFID/NFC-tekniikalla toimiva tunnis-
tus, PIN-koodi, tekstiviesti tai erilaiset puhelinsovelluspohjaiset ratkaisut. Ohjausjärjes-
telmä voidaan toteuttaa paikallisesti tai pilvipohjaisesti. 
4.4 Lämmitystolpat 
Suomessa on noin 1,5 miljoonaa autolämmityspistorasiaa, joita on mahdollista hyödyn-
tää sähköautojen latauksessa. Sähköautojen lataus suoraan autolämmityspistorasiasta 
ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä autolämmitystolpat eivät ole tarkoitettu jatkuvaan 
sähköautojen lataamiseen. Tämän takia ne vaativat päivityksen sähköautojen lataami-
seen soveltuviin pistorasioihin. Muun muassa Parkkisähkö-niminen yritys tarjoaa mah-
dollisuutta hyödyntää nykyiset autolämmitystolpat ratkaisussaan sähköautonlataukseen.  
5 Latausjärjestelmät 
5.1 Latausoperaattorit 
Latausoperaattorit tarjoavat latauspalvelua, johon kuuluu tavallisesti latauspisteiden yl-
läpito ja laskuttaminen taustajärjestelmän kautta. Latausoperaattorit eivät siis pääsään-
töisesti itse omista latauspisteitä. Latausoperaattorit toimivat lähinnä suurien latausjär-
jestelmien ylläpitäjinä. Lataaminen tapahtuu yleensä latausoperaattoreiden määrittä-
mällä tavalla yhtenäisesti esimerkiksi RFID-kortilla.  
Esimerkiksi Liikennevirta Oy, joka on tällä hetkellä Suomen suurimpia latausoperaatto-
reita, tarjoaa yhdessä eri energiayhtiöiden kanssa sähköautojen lataamista julkisilla la-
tauspisteillä. Kaikilla Liikennevirran julkisilla latauspisteillä on mahdollista ladata samalla 
RFID-kortilla, ja laskutus tapahtuu automaattisesti prepaid-periaatteella. Suurimmat la-
tausoperaattoreina toimijat Suomessa ovat Liikennevirta Oy ja Fortum Charge & Drive. 
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5.1.1 Liikennevirta 
Liikennevirta, joka tunnetaan myös Virta-nimellä, toimii sähköautojen latauspisteiden 
verkoston operaattorina tarjoten sähköautojen latauspalveluita kotitalouksille, kiinteis-
töille sekä yrityksille. Virta toimittaa latauspisteet yhdessä Virta-palvelun kanssa. Lataus-
pisteet ja palvelut on mahdollista hankkia joko kuukausimaksulla tai kertamaksulla. 
Virta-palvelu tarjoaa etähallinta- ja maksupalvelut, jotka mahdollistavat muun muassa 
laskutuksen automaattisesti suoraan lataajalta. Virta latauspisteissä lataaminen onnistuu 
RFID-tunnisteella, johon ladataan rahaa latausta varten prepaid-periaatteella. Toinen 
vaihtoehto on käyttää lataamisen maksamineen puhelinta, joko mobiilisovelluksen kautta 
tai tekstiviestillä. Mobiiliapplikaation kautta voi myös etsiä kartalta vapaan lähimmän la-
tauspisteen ja tarkastaa muun muassa latauksen hinnan. 
Virta toimittaa muun muassa Chagon ja ICU:n latausjärjestelmiä. Latausjärjestelmät 
mahdollistavat dynaamisen kuormanhallinnan, etäohjauksen sekä lataamisen vuorokau-
den halvimpaan aikaan.  
5.1.2 Fortum Charge & Drive 
Fortum Charge & Drive operoi sähköautojen latausverkkoja sekä tarjoaa avaimet käteen 
-palveluna sähköautojen latauspisteiden toteuttamista. Fortum Charge & Driven tarjo-
amiin tuotteisiin kuuluu myös pilvipohjainen palvelu, joka mahdollistaa sähköautojen la-
tauspisteiden hallinnan sekä laskutuksen. Fortum Charge & Drive -pilvipalvelu on mah-
dollista liittää suurimpien valmistajien latausjärjestelmiin kuten ABB, Chago, Garo ja 
DBT. Laskutus tapahtuu RFID -tunnisteella siihen liitetyltä maksukortilta. Charge & Drive 
-mobiiliapplikaation kautta on mahdollista etsiä kartalta vapaita Charge & Drive -lataus-
verkostoon kuuluvia latauspisteitä ja tarkastella niiden lataushintoja sekä niissä tarjotta-
via latausmahdollisuuksia.  
5.2 Latauspisteiden valmistajat 
Maailmalla on monia latauspisteiden valmistajia, joista alle on lueteltu muutama suurin 
valmistaja, jotka toimivat Suomen markkinoilla. 
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5.2.1 Plugit Finland 
Plugit Finland tarjoaa palveluita latausjärjestelmien toimituksesta niiden suunnitteluun ja 
asentamiseen. Latauslaitevalikoimassa on seuraavien valmistajien latauslaitteita: ABL 
Sursum, Ghago, GE, KEBA, Schneider Electric ja Siemens. Valikoimassa on julkisille 
paikoille tarkoitettuja latausasemia sekä kotitalouksiin tarkoitettuja latausasemia, joiden 
latausteho vaihtelee 2,3–22 kW:n välillä. [25] 
Plugit tarjoaa PlugIt IoT Cloud -taustajärjestelmää, joka mahdollistaa latauslaitteiden etä-
hallinnan. Taustajärjestelmä mahdollistaa latausjärjestelmän seuraamisen ja hallinnan. 
Sen kautta voidaan muun muassa seurata energiankulutusta sekä lataamisen käytettyä 
aikaa. Lataaminen voidaan lopettaa ja aloittaa etähallintajärjestelmän kautta. Lisäksi la-
tauspisteiden suojakomponenttien testaaminen onnistuu taustajärjestelmän kautta. 
Taustajärjestelmän kautta voidaan hallinnoida latausjärjestelmän käyttäjiä eli sen kautta 
voidaan. Taustajärjestelmä on OCPP-standardin mukainen. [25] 
5.2.2 Schneider Electric 
Schneider Electricin tuotteissa on kojeita, joilla on mahdollista ohjata sähköauton lataus-
laitteen käyttämä virta kulutushuippujen aikaan. Kuormanhallintayksikkö, jonka avulla 
voidaan pudottaa lataustehoa huipputehojen aikana. Kaikki Schneiderin latausasemat 
ovat OCPP-standardin mukaisia, mikä mahdollistaa kommunikointiväylän latauslaitteelta 
etähallintajärjestelmään. 
EVlink Wallbox on seinään tai tolppaan asennettava latausasema. Latausteho yksivai-
heverkkoon liitettävillä asemilla on 3,7–7,4 kW (16–32 A) ja kolmivaiheverkkoon liitettä-
villä latauslaitteilla 11–22 kW (16–32 A). Tehoa on myös mahdollista rajoittaa säätämällä 
latauslaitteen ottamaa virtaa 8–32 A:n välillä. Latausasemat ovat saatavilla kiinteillä tyy-
pin 1 tai tyypin 2 latauskaapeleilla tai tyypin 2 pistorasialla. Latausasemiin on saatavilla 
RFID-lukija käyttäjien tunnistamista varten. Yhdistäminen etähallinta sovelluksiin tapah-
tuu 2G-, LAN- tai WiFi-verkkoyhteydellä. [26] 
EVlink Parking -latausasemien latausteho vaihtelee 2,3–22 kW:n välillä. Latausasema 
voidaan asentaa seinälle tai maahan. Latausasemat ovat saatavilla kiinteillä tyypin 1 tai 
tyypin 2 latauskaapeleilla tai tyypin 2 pistorasialla. Latausasemiin on saatavilla RFID-
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lukija käyttäjien tunnistamista varten. Yhdistäminen etähallinta sovelluksiin tapahtuu 2G-
, LAN- tai WiFi-verkkoyhteydellä. [26] 
EVlink Fast Charge -pikalatausasemien maksimilatausteho on 50 kW:a tasavirtalatauk-
sella standardin CHAdeMO- ja/tai CCS-mukaisilla latauskaapeleilla. Latausasemat on 
mahdollista varustaa lisäksi vaihtovirtalataukseen sopivalla tyypin 2 latauskaapelilla, 
joka mahdollistaa 22 kW:n lataustehon. 
5.2.3 Ensto Chago 
Chago tarjoaa latausjärjestelmiä kotitalouksille sekä julkisille paikoille.  
Chago eFill -seinään asennettavat latauspisteet on tarkoitettu kotilataukseen. Latauspis-
teiden latausteho on 1,8–11 kW ja latausvirta 8–16 A. Latauspisteitä on saatavilla yksi- 
ja kolmivaiheverkkoon liitettävinä. Latauspisteet voidaan varustaa tyypin 1 tai tyypin 2 
latauskaapeleilla. Latauspiste ei sisällä vikavirtasuojaa, joten sellainen on oltava lataus-
pistettä syöttävässä ryhmässä ryhmäkeskuksessa johdonsuoja-automaatin tai sulak-
keen lisäksi. [27] 
Ensto Chago Wallbox on seinään tai tolppaan asennettava latauspiste yhden tai kahden 
auton lataukseen. Maksimilatausteho on 22 kW, ja latausvirta on säädettävissä 6 am-
peerista 32 ampeeriin. Latauspisteitä on saatavilla yhdellä tai kahdella tyypin 2 lataus-
pistorasialla varustettuna sekä yhdellä tai kahdella tyypin 1 tai 2 kiinteällä latauskaape-
lilla varustettuna. Käyttäjän tunnistamiseen voidaan käyttää RFID/NFC-lukijaa, mobiiliso-
vellusta tai tekstiviestiä. Datayhteyden muodostaminen on mahdollista 2G-, 3G-, LAN- 
tai WiFi-verkkoyhteydellä. OCPP-yhteensopivuus mahdollistaa etähallinnan OCPP-
kommunikointiväylän kautta. Chago Wallbox -latauspisteet sopivat muun muassa kaup-
pakeskuksiin, toimistoihin sekä koteihin. [27] 
Ensto Chago Pro on maahan tai seinään asennettava latausasema julkisille ja puolijul-
kisille paikoille. Latausaseman maksimiteho on 22 kW. Latausasema on varustettu mal-
lista riippuen yhdellä tai kahdella tyypin 2 latauspistorasialla. Vaihtoehtoisesti se voidaan 
myös varustaa perinteisillä 16 A:n schuko-pistorasioilla esimerkiksi autolämmitystä var-
ten. Perusmallin latauslaite sisältää kolmivaiheiset sulakkeet, tyypin A -vikavirtasuojan 
sekä 2G-modeemin. Lisäominaisuuksina on saatavilla RFID/NFC-tekniikalla tapahtuva 
17 
  
käyttäjien tunnistaminen, LAN-, 3G-, OCPP-yhteydet sekä dynaaminen kuormanhallinta 
ja paikallinen käyttäjärekisteri. [27] 
Ensto Chago Power on pikalatausasema, jonka maksimi syöttöteho on 50 kW (500 
VDC). Latausasemat on varustettu tasajännitelataamisen soveltuvilla CHAdeMO- ja/tai 
CCS–standardin latauskaapelilla. Kommunikointi muihin järjestelmiin tapahtuu 3G- tai 
LAN-verkon kautta, ja latausasema on mahdollista liittää taustajärjestelmään myös 
OCPP-kommunikointiväylän avulla. [27] 
Ensto Chago Server on selainpohjainen hallintaohjelma, jolla voidaan hallita jopa 
1 000:ta latauspistettä. Hallintaohjelman kautta on mahdollista muun muassa seurata 
latauspisteiden sähkönkulutusta ja latauspistetapahtumia reaaliaikaisesti ja hallita käyt-
töoikeuksia. Hallintaohjelma voidaan asentaa asiakkaan omalle serverille, jolloin se on 
asiakkaan omassa hallinnassa. Hallintaohjelmasta on mahdollista siirtää tiedot OCPP-
kommunikointiväylän kautta kolmannelle osapuolelle kuten latausoperaattorin taustajär-
jestelmään. Ensto Chago tarjoaa myös pilvipalvelua, jossa ohjelmisto on pilvessä (SaaS-
palvelu) ja sitä hallinnoidaan Ensto Chagon toimesta. [27] 
Chago dynamic load magament eli dynaaminen kuormanhallinta sovellus mahdollistaa 
dynaamisen kuormanhallinnan ennalta asetettujen tietojen mukaisesti. Pilvipalveluna toi-
mitettava järjestelmä seuraa kulutusta ennalta asetettujen arvojen mukaisesti ja ohjaa 
älykkäitä latausasemia sen mukaisesti. Järjestelmä mahdollistaa huipputehojen aikaan 
kapasiteetin laskemisen rajoittamalla latauspisteille syötettävää virtaa. Järjestelmää voi-
daan ohjata myös sähkön hinnan mukaan, jolloin kapasiteettiä voidaan lisätä, kun säh-
kön hinta on halvimmillaan, ja taas laskea, kun se on kalliimpaa. 
5.2.4 ABB 
ABB DC Wallbox -latausasema tulee saataville vuoden 2017 aikana. Latausasema on 
seinälle asennettava ja tarkoitettu niin kotitalouksiin kuin julkisille paikoille. Latausasema 
on teholtaan 22,5 kW:n tasajännitelaturi. Latausasema voidaan varustaa CHAdeMO- 
ja/tai CCS-standardin latauskaapelilla tai tyypin 2 pistorasialla. [28] 
ABB Terra -pikalatausasemat ovat lataustavan 4 mukaisia tasavirtalatausasemia. Terra 
pikalatausasemia on saatavilla 20–50 kW:n tehoisina. Latausasemat on varustettu tasa-
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jännitelataamisen soveltuvilla CHAdeMO- ja/tai CCS-standardien latauskaapeleilla. Li-
säksi ne voidaan varustaa vaihtovirtalataukseen sopivalla tyypin 2 pistorasialla, joka 
mahdollistaa 22 kW:n tehonsyötön, tai tyypin 2 mukaisella latauskaapelilla, joka mahdol-
listaa 43 kW:n tehonsyötön. Pikalatausasemat on varustettu käyttäjäntunnistuksella, 
joka tapahtuu RFID-tekniikalla tai älypuhelimella. Lisätilauksesta asemat voidaan varus-
taa maksupäätteellä tai PIN-koodi tunnistuksella. Verkkoyhteys on mahdollista muodos-
taa 2G-, 3G- tai LAN-verkon kautta. Etähallinta on mahdollista OCPP-protokollan mukai-
sesti, joten pikalatausasemat voidaan liittää OCPP-standardin mukaisiin etähallintajär-
jestelmiin. ABB tarjoaa myös omaa Connected-etähallintasovellusta, jolla voidaan la-
tausasemia ylläpitää ja hallita. [28] 
ABB Connected -pilvipalvelu mahdollistaa latausasemien etähallinnan ja ylläpidon. Pil-
vipalvelun kautta onnistuu muun muassa käyttöoikeuksien hallinta, tilan seuraaminen ja 
hallinta, tietojen seuraaminen reaaliajassa ja laskuttaminen. Kaikki ABB:n latausasemat 
voidaan liittää ABB Connected -pilvipalveluun. [28] 
ABB:n mallistossa on myös suurempia teholatausasemia bussien lataamiseen. 
5.2.5 GARO  
Laitevalmistaja GAROn valikoimassa on sähköautojen lataukseen tarkoitettuja pikala-
taus-, peruslataus- sekä kotilatausasemia, joiden lataustehot vaihtelevat 3,7–50 kW:n 
välillä. 
GARO IDL -sarjan elementeillä voidaan autolämmitystolppa muuttaa sähköautojen la-
taamiseen soveltuvaksi latauspisteeksi. IDL-elementti sisältää kaksi pistorasiaryhmää 
kahdelle autolle. Molemmissa ryhmissä on sähköautojen lataamiseen tarkoitettu pisto-
rasia sekä auton lämmitykseen tarkoitettu pistorasia. Sähköautojen lataamiseen tarkoi-
tetuissa pistorasioissa on jännite jatkuvasti päällä, jos auton lämmitykseen tarkoitetut 
pistorasiat eivät ole käytössä. Lämmityspistorasioita ohjataan digitaalisella ohjauskel-
lolla. Elementti voidaan varustaa kWh-mittareilla. [29] 
GARO GHL -kotilatausasemat ovat teholtaan 3,7–22 kW ja nimellisvirraltaan 6–32 am-
peerin yksi- tai kolmivaiheverkkoon liitettäviä latausasemia. Latausasemat on varustettu 
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pelkästään tyypin 2 latauspistorasialla tai valinnan mukaan kiinteällä tyypin 1 latauskaa-
pelilla tai kiinteällä tyypin 2 latauskaapelilla. Yksivaiheverkkoon liitettävät mallit on mah-
dollista varustaa kWh-mittarilla. [29] 
GARO LS4 –latausasemat ovat teholtaan 3,7–22 kW ja nimellisvirraltaan 6–32 ampeerin 
yksi- tai kolmivaiheverkkoon liitettäviä latausasemia. LS4-mallin latausasemat on varus-
tettu kahdella tyypin 2 latauspistorasialla. Latausasemat voidaan myös erillistilauksesta 
varustaa latauskaapelilla. Käyttäjän tunnistamiseen voidaan käyttää RFID-tekniikkaa ja 
tekstiviestiä. [29] 
GARO QC -pikalatausasemat ovat tehoiltaan 22–50 kW. Latausasemat on varustettu 
tasajännitelataamisen soveltuvilla CHAdeMO- ja CCS-standardin latauskaapeleilla. Li-
säksi ne voidaan varustaa vaihtovirtalataukseen sopivalla tyypin 2 pistorasialla. Pikala-
tausasemat on varustettu käyttäjäntunnistuksella, joka tapahtuu RFID-tekniikalla. Etä-
hallinta on mahdollista OCPP-protokollan mukaisesti, joten pikalatausasemat voidaan 
liittää OCPP-standardin mukaisiin etähallintajärjestelmiin. Verkkoyhteys muodostetaan 
3G-, LAN- tai Wi-FI-verkon kautta. [29] GAROn mallistossa on myös 150 kW:n pikala-
tausasemia esimerkiksi bussien lataamiseen.  
5.2.6 Parkkisähkö 
Parkkisähkö tarjoaa taloyhtiöille mahdollisuutta muuttaa vanhat autonlämmitystolpan 
sähköauton lataamiseen soveltuviksi älytolpiksi. Samasta älytolpasta on mahdollista la-
data sähköautoa, ja sitä voidaan käyttää myös lämmittämiseen. Älytolppaa voidaan etä-
hallita mobiilisovelluksen tai netin kautta ja muun muassa auton lämmittäminen tai lataa-
minen voidaan ajoittaa etäyhteydellä haluttuun aikaan.  
Taloyhtiöille suunnatussa Parkkisähkön konseptissa on ideana tarjota sähköautojen la-
taamiseen tarkoitetut älytolpan ilman suuria alkuinvestointeja. Parkkisähkö veloittaa äly-
tolpista kuukausimaksun ja tämän lisäksi latauspisteen käyttäjältä veloitetaan sähkön 
käytöstä. 
Parkkisähkön palvelumalli on veloittaa älytolpista ja palvelun käyttämisestä kiinteillä kuu-
kausimaksuilla. Lisäksi käyttäjä maksaa käytetystä sähköstä erikseen. Kuvassa 4 on 
esimerkki Parkkisähkön palvelumallin hinnoittelusta 40 autopaikalle, jotka muutetaan 
sähköautojen lataamista palvelevaksi [9, s. 3]. 
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Kuva 9. Vertailu 40 autopaikan muuttamisesta sähköautojen lataamiseen sopiviksi Parkkisäh-
kön tarjoamalla mallilla ja perinteisellä mallilla, jossa uusitaan lataustolpat kaapelointeineen 
[9, s. 3]. 
5.2.7 eTolppa 
eTolppa on etäohjattava ratkaisu sähköautojen lataamiseen sekä autolämmityskäyttöön. 
Sähköauton latausasema sisältää tyypin 2 pistorasian, ja latausteho on 3,7–22 kW (16–
32 A). Latausaseman käyttäjän tunnistaminen tapahtuu RFID/NFC-lukijan kautta. Etä-
ohjaus onnistuu web-liittymän kautta. eTolpat tarvitsevat toimiakseen eTolppa-tukiase-
man. eTolpat muodostavat keskenään langattoman verkon yhdessä tukiaseman kanssa. 
Tukiaseman ja lähimmän eTolpan väli saa olla maksimissaan 300 metriä. Tukiasema 
tarvitsee toimiakseen RJ45/cat6-pisteen sekä schuko-pistorasian. Mikäli tukiasemaa 
käytetään 3G-verkon kautta, niin voidaan ethernet-kaapelointi jättää pois. [30] 
6 Vaikutukset sähköverkkoon 
6.1 Huipputeho 
Ohjaamaton sähköautojen lataaminen voi aiheuttaa merkittäviä kuormia sähköverkkoon 
sähköajoneuvojen määrän kasvaessa. Sähköautojen lataaminen tapahtuu pääasiassa 
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kotona, jossa autot seisovat suurimman osan ajasta [10, s. 2]. Ilman ohjausta lataaminen 
ajoitetaan alkamaan työpäivän jälkeen kytkettäessä latausjohto autoon. Mikäli suurin osa 
sähköajoneuvojen omistajista tekee tämän, se rasittaa sähkönjakeluverkkoa merkittä-
västi. 
 
Kuva 10. Suomen vuorokautinen sähkönkulutus [12]. 
Kuvasta 6 nähdään, että sähkönkulutus on ollut alhaisimmillaan keskiyöllä kello 00–04, 
jolloin olisi sopiva aika ladata sähköajoneuvoja sähköverkon kannalta. Älykkäät lataus-
järjestelmät mahdollistavatkin latauksen ajoittamisen sellaiselle vuorokauden ajalle, jol-
loin sähköverkon kuormitus ei ole suurimmillaan ja sähkön hinta on halvimmillaan. Säh-
köajoneuvoja on mahdollista käyttää tulevaisuudessa merkittävänä osana kysynnän 
joustoa. 
6.2 Kysynnän jousto 
Sähköautojen lisääntyessä on niiden akut mahdollista valjastaa osaksi sähköverkkoa, 
jolloin niiden avulla voidaan tasapainottaa sähköverkon kuormia sekä taajuutta. Sähkö-
autot voidaan ladata yöaikaan, jolloin kulutus sähköverkossa on muutenkin alhaisempi 
ja sähkön hinta tällöin alhaisempi.  
8 500,00
9 000,00
9 500,00
10 000,00
10 500,00
11 000,00
11 500,00
Sähkönkulutus 20.3.2017 (MWh/h)
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Sähköajoneuvosta sähkönsyöttäminen takaisin jakeluverkkoon on sallittu vain lataus-
asemista, jotka on varustettu SFS-EN 62196:n mukaisella pistorasialla tai pistokkeella 
[15, s. 6]. Lisäksi jakeluverkkoyhtiöillä voi olla lisävaatimuksia sähköenergian syöttämi-
sestä takaisin jakeluverkkoon.  
7 Suunnittelu 
Ennen suunnittelun aloittamista on selvitettävä nykyisen verkon kunto ja onko kapasi-
teetti riittävä. Tulevaisuutta varten kannattaa jo suunnitteluvaiheessa varautua laajen-
nettavuuteen. Latauskäyttöön suunniteltuja latauspisteitä voidaan asentaa useita sa-
maan ryhmään, mutta tällöin jokaisella latauspisteellä tulee olla oma yli- ja vikavirtasuoja. 
Jokainen latauspiste on Suojattava omalla vähintään A-tyypin vikavirtasuojakytkimellä, 
joka on mitoitusvirraltaan enintään 30 mA. [7, s. 524.] 
Yksittäisten latauspisteiden kytkeminen sähköverkkoon on vapaampaa kuin suurien jär-
jestelmien, joissa on kuormanhallinta käytössä. Kuormanhallintaa käytettäessä on la-
tausjärjestelmä järkevää erottaa muusta jakelusta, sillä tämä helpottaa mittarointia sekä 
latausjärjestelmän hallintaa. Suurille latausjärjestelmille on kannattavaa varata yksi tai 
useampi oma ryhmäkeskus riippuen järjestelmän koosta. [18] 
Kuormanhallinta valvoo ja rajoittaa sähköautoille syötettävää tehoa kuormitus tilanteen 
mukaan. Kuormanhallinta mahdollistaa kuormituksen ohjaamisen vain osalle latausase-
mista esimerkiksi huipputehon aikaan. Vastaavasti kun kuormitus on alhaisimmillaan, 
voidaan tehoa syöttää vapaammin latauspisteille. Kuormanhallintaa varten on ohjaus- ja 
valvontalaitteet sijoitettava joko latausasemaan tai latausjärjestelmälle varattuun omaan 
ryhmäkeskukseen. [18] Kun kuormanhallintaa ei ole, on latauspisteitä syöttävien ryhmä-
johtojen ja järjestelmän mitoituksessa käytettävä tasoituskerrointa 1.  
Kaapeloinnissa on huomioitava kaapelin suojaaminen. Syöttökaapelit on hyvä suojata 
esimerkiksi teräsputkella, kun sen reitti kulkee sellaisella seinällä, jossa sen on mahdol-
lista vahingoittua tahallisen tai tahattoman teon seurauksena. Maahan asennettaessa 
suojaputken valinnassa on huomioitava mahdollinen liikenne kaapelireitin yläpuolella 
sekä maa-aines, johon sähkökaapeli asennetaan. 
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Latauspisteen pistorasia tulee asentaa 0,5–1,5 metrin korkeuteen. Korkeus mitataan pis-
torasian alakulmasta. Mikäli pistorasiassa tai pistokkeessa ei ole turvasulkuja ja ne ovat 
jännitteisiä kytkettäessä, on ne sijoitettava lukittuun koteloon tai vähintään 1,7 metrin 
korkeuteen. Latauspisteen asennuskorkeudessa tulee ottaa huomioon myös lumen ka-
saantuminen, jotta lautaspiste ei peity lumen alle. 
Suunnittelussa ja laitevalinnoissa on hyvä huomioida myös, että Euroopan unioni tulee 
edellyttämään latauspisteiden varustamista älykkäällä mittauksella, joka mahdollistaa la-
tauspisteen ohjauksen hintasignaalien mukaan. Edellä mainittu ei koske asuinrakennuk-
sia kuten luvussa 3.2 on mainittu. 
8 Mitoittaminen 
Mitoittamisessa oletetaan, että normaalissa käytössä latauspisteitä kuormitetaan nimel-
lisvirralla. Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti tasoituskertoimena tulee käyttää ker-
rointa 1. Jos käytössä on kuormituksen valvonta ja ohjaus voidaan kerrointa pienentää. 
Standardeissa ei ole määritelty kertoimia, joten tasauskerroin tulee aina laskea järjestel-
mäkohtaisesti. 
Esimerkiksi ilman kuormanhallintaa 125 ampeerin syötöllä voidaan syöttää 8 kpl:ta ni-
mellisvirraltaan 16 ampeerin kolmivaiheista latauspistettä tai vaihtoehtoisesti 4 kpl:ta ni-
mellisvirraltaan 32 ampeerin kolmivaiheista latauspistettä. 
Älykkäällä kuormanhallinnalla 125 ampeerin syötöllä voidaan syöttää 8 kpl:ta nimellisvir-
raltaan 32 ampeerin kolmivaiheisia latauspisteitä samanaikaisesti 16 ampeerin virralla, 
mutta kun autoja on latauksessa 4 kpl, voidaan näille syöttää vapaana oleva kapasiteetti, 
jolloin näistä neljästä latauspisteestä saadaan täysi latausteho eli 22 kilowattia 32 am-
peerin virralla. 
9 Yhteenveto 
Sähköautojen määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja latausverkoston on vastattava 
kysyntään. Säädöksiä sekä ohjeita uudistetaan koko ajan ja tämänkin opinnäytetyön kir-
joituksen aikana taustalla oli valmisteilla uusi pienjännitestandardi, jota on täydennetty 
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muun muassa sähköautojen latauksen osalta. Lisäksi sähköautot sekä latausjärjestel-
mät kehittyvät koko ajan, joten ajan tasalla pysyminen vaatii koko ajan alan seuraamista. 
Latausverkoston suunnittelusta ja rakentamisesta on vielä suhteellisen vähän tietoa 
Suomessa ja sähköautojen latausjärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden tarjonta 
on vähäistä ja osittain myös sekavaa. Osa sähköautojen latausjärjestelmiä tarjoavista 
yrityksistä tarjoavaa kokonaisvaltaista palvelua, johon liittyy latauspisteiden ja taustajär-
jestelmän toimittaminen sekä latausoperaattorina toimiminen. Jotkut yritykset taas tar-
joavat latauspisteiden operointiin tarkoitettuja taustajärjestelmiä tai toimittavat pelkäs-
tään latauspisteitä.  
Latauspisteiden käyttö ja maksaminen tapahtuvat tällä hetkellä eri tavoilla riippuen siitä 
kenen taustajärjestelmä on käytössä. Julkisilla latauspisteillä latauksen aloittaminen ta-
pahtuu latausoperaattorin tarjoamalla RFID-kortilla riippuen latauspisteen tarjoajasta tai 
operaattorista. Kortteja tarvitaan siis useampia, jos aiotaan ladata eri latausoperaattorei-
den latauspisteillä. Tällä hetkellä sähköautojen julkisen latausverkoston suurin ongelma 
on pikalatausasemien epäluotettavuus, joka tuli esille tätä opinnäytetyötä tehdessä. 
Tämä toivottavasti korjaantuu tulevaisuudessa. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä sähköautojen lataukseen vaikuttaviin 
säädöksiin ja ohjeisiin sekä sähköautojen latausjärjestelmiin ja niitä tarjoaviin yrityksiin. 
Tarkoitus oli luoda sähköautojen latausverkoston suunnittelua helpottavat ohjeet, joiden 
avulla voidaan aloittaa suunnittelu.  
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Sulakkeiden ja syöttökaapelin mitoitus Ensto Chago Power EVDC50.12.40 
-pikalatausasemalle 
Mitoitus esimerkki pikalatausaseman sulakkeiden ja syöttökaapelin mitoittamisesta. Esi-
merkkiin on valittu Ensto Ghago Power EVDC50.12.40 pikalatausasema. Laskenta esi-
merkissä kaapeli kulkee katujakokaapilta maan alla putkessa pikalatausasemalle. 
MALLI ENSTO CHAGO EVDC50.12.40 
Käyttöjännite, U 400 V 
Virta, Imax  95 A 
Tehokerroin, cos 0,98 
 
Valitaan pikalatausaseman ottaman maksimi virran mukaan 125 A kahvasulakkeet. 
 
Käsikirja D1-2012 taulukon 43.1 mukaan johdon tulee kestää 138 A kuormitettavuus vä-
hintään, kun syöttöä suojaavat 125 A gG sulakkeet.  
 
Tarkistetaan asennustavalle D korjauskerroin SFS 6000-5-52 taulukosta B.52.19  0,8 
(monijohdinkaapelit maassa, kun vierekkäisiä putkia on maassa yksi) 
 
Lasketaan kaapelin kuormitettavuus  ଵଷ଼୅
଴,଼
= 172,5 ܣ 
Kaapelin kuormitettavuuden oltava vähintään 173 A. 
 
Käsikirja D1-2012 taulukosta 52.1 valitaan sopiva alumiinikaapeli, jonka mukaan kaape-
lin on oltava vähintään 70 mm2 alumiinikaapeli. 
 
Valitaan AMCMK 4x70/21 -kaapeli 
